Kanton Ziirich
Baudirektion

Energie und Luft

ABWASSERUNTERSUCHUNGEN

Amt fiir Abfall, Wasser,

Priifbericht: ARA-Nr. 1322-00, ARA Freienbach-Héfe

Abwasserverband Hofe
Seeweg 6
8807 Freienbach

-Bewertung

Zeitraum 24h-Probenahme

- Zeitraum 48h-Probenahme (nur MV)

- Abflussqualitat beziiglich organischer Stoffe
Abflussqualitét beziiglich Nitrifikation

- Abflussqualitat bezuglich Phosphor

Reinigungseffekt beziglich organischer Stoffe

Reinigungseffekt beziiglich Gesamtphosphor

Analytik ARA-Parameter
Analytik Mikroverunreinigungen

‘Rohwasser Mischprobe
! Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
* Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSBs) +ATH
* Gelvster organischer Kohlenstoff (DOC)
T Ammoniak/Ammonium
¥ Nitrit
¥ Nitrat
' Gesamtstickstoff
' Ortho-Phosphat

* Gesamtphosphor

Vorkigrung Mischprobe
: " Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
1 Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSBs) +ATH
i * Geldster organischer Kohlenstoff (DOC)
- * Ammoniak/Ammonium
- Nitrit
~“ Nitrat
* Gesamitstickstoff
* Ortho-Phosphat

- * Gesamtphosphor

Prifbericht erstelit am: 05.11.2020, von MTs

Datum
Datum
Code
Code
Code

Code
Code

Kurzz.
Kurzz.

Einheit
mg Oq/t
mg O/l
mg Cii
mg NH«N/
mg NO=-N/i
mg NOs-NJI
mg N/
mg PO.-PA
mg PA

Einheit
mg Oafl
mg Oall
mg Chi
mg NHa-N/
mg NO2-N/!
mg NO,-N/i
mg N/A
mg POPi
mg P/l

Abteilung Hardturmstrasse 105
Gewdsserschutz 8090 Ziirich

Sektion Abwasser- Telefon: 043 259 91 40
reinigungsanlagen Fax: 043 259 91 41

Erlduterungen zur Beurteilung der Abflussqualitit und

Hi-f

© 14.115.10.20
. 13.-15.10.20

|
k.B.
|

Sh
Lin

. 14.115.10.20

348

215

19
20.3
0.34

0.5
336

15

45

. 14.15.10.20

166
75
14

26.9
0.48
0.7
36.7

1.00
2.7
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des Reinigungseffekts

Einleitungsbedingungen.

Werte sind besser als die geforderten
- Einleitungsbedingungen.

- Werte erfiillen knapp die geforderten

. Werte sind klar besser als die geforderten

Einleitungsbedingungen (unter Beriicksichtigung

- der Analysetoleranzen).

. Abflusswerte erflillen die geforderten
. Einleitungsbedingungen nicht.

~ Abflusswerte erfilllen die geforderten
. Einleitungsbedingungen klar nicht.

12/13.8.20  01J02.6.20 : 10./11.2.20
1113820  31.-026.20 = 09.-11.2.20
! I I ~ i
k.B. i k.B. i k.B.
! f ! !
! ! ]
[ [ !

Sh Sh ’ sh
Jev FiB Fig
12/13.820 0102620 = 10./11.2.20
376 510 368
196 229 179
21 26 20
25.6 342 229
0.16 nn 0.18
n.n n.n 0.5
403 501 . 354
18 2.4 ‘ 1.8
52 : 6.4 ‘ 43
12/13.820  01/026.20 = 10./11.2.20
199 , 251 ~, 224
86 ; 103 f 104
19 ; 21 ' 20
206 | 327 . 2841
019 = 028 0.31
n.n ; 0.5 g 0.6
402 43 376
1.3 19 1.3
3.6 : 4.2 ; 3.2

| 23.24.10.19
| 22.-24.10.19

1
k.B.
!

Sh
FiB

. 23.24.10.19

385
202
20
23.7
0.47
0.4
38.2
1.9
5.0

 23./24.10.19

182
86
18

31.2
0.70
0.1
40.1

1.2
3.1



Prifbericht: ARA-Nr. 1322-00, ARA Freienbach-Hofe

Biologische Reinigungsstufe ‘ Einheit 14./15.10.20 = 12./13.8.20 01./02.6.20 10./11.2.20  23./24.10.19
* Zeitpunkt Messung Zeit 10:00 09:30 : 09:30 " 10:30 10:30
* Sauerstoff moll 26 5.1 ‘ 2.6 6.8 4.1
Nachklérbecken Einheit . 14./15.10.20 - 12./13.8.20 01./02.6.20 10./11.2.20 - 23./24.10.19
! Zeitpunkt Messung Zeit ‘ 10:00 09:30 09:30 10:30 10:30

" Sauerstoff : mgll S 23 3.0 19 74 28

1 Temperatur : °C 18.0 23.0 18.9 : 10.4 18.1

: Nachklarung Mischprobe Einheit Zuléssig 14./15.10.20 . 12./13.8.20 01./02.6.20 10./11.2.20 = 23./24.10.19
' Gesamte ungeldste Stoffe ; mg/l ; : 6.0 4.8 3.7 6.8 : 4.8 '

- ' Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) : mg O/l i 19 18 : 20 26 i 18

E Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSBs) +ATH mg O/l . 3 1 3 4 ; 2

: ' Gelsster organischer Kohlenstoff (DOC) ! mg C/t : 4.6 ‘ 4.9 ‘ 4.9 : A 54 ‘ 5.1
* Ammoniak/Ammonium mg NHe-N/I 0.2 : n.n | a.n 7.0 n.n

* Nitrit mg NON/I 620 005 005 0.06 0.07

- Nitrat mg NO~NA , 13.9 22.7 Q 17.9 ; 103 194

o Gesamtstickstoff ‘ : mg N/ : ! 16.8 k 24.4 ; 19.3 : 19.0 : 19.6

" Ortho-Phosphat j mg PO.-P/l ; ' 0.05 ; 0.13 0.12 0.08 0.09

: " Gesamtphosphor : . mg Pfi f ' 0.20 0.21 0.23 0.27 ‘ 0.22

'Filter Mischprobe ; Einheit . Zulassig 14./15.10.20 = 12./13.8.20 01./02.6.20 « 10./11.2.20 = 23./24.10.19

" Durchsichtigkeit nach Snellen cm ‘ ‘ >60 : >60 >60 >60 >60

1 Gesamte ungeldste Stoffe : mafl ¢ 550 ‘ 2.0 1.0 ‘ 1.5 2.7 ‘ 2.3

g Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) mg Oafl <60 . " : 13 : 12 " 17 15

’ ' Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSBs) +ATH mg Ozl : <15 1 1 : 1 . 1 . 1

- Geldster organischer Kohlenstoff (DOC) mg C/l © o $10.0 3.6 3.9 ‘ 4.2 4.2 4.0

* 1 Ammoniak/Ammonium . mg NHeN/I : nn oo n.n ‘ 5.6 n.n
* Nitrit - mg NO=-N/I n.n nn ‘ n.n n.n n.n
! Nitrat - mgNO«Nl ‘ 13.8 22.6 I 17.5 11.5 19.2

' Gesamtstickstoff mg N/ 15.0 22.9 ' 18.2 18.6 19.4

f * Ortho-Phosphat . mg PO«P/I n.n n.n n.n n.n ' n.n

: * Gesamtphosphor mg P/l £0.20 n.n n.n . 0.07 0.06 0.07
Filter Einzelprobe E Einheit - Zuléssig 14./15.10.20 . 12./13.8.20 01./02.6.20 10/11.2.20 - 23./24.10.19
.1 Zeit der Einzelprobenahme Zeit i 10:00 : 09:30 09:30 10:30 10:30

" pH-Wert : 72 72 12 7.1 7.2

:  Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) mg Oq/t s75 13 12 13 12 16
* Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSBs) +ATH mg O/l ; 515 1 1 1 1 1

- * Ammoniak/Ammonium mg NH«N/ ' nn 0.2 : n.n 0.6 : n.n

-7 Nitrit . mgNO-NA ‘ n.n ; n.n f n.n ' n.n nn

" Nitrat . mgNOsNA | .78 177 160 90 234

o Ortho-Phosphat : mg PO«P/ : nn : n.n : nn | nn nn

Prifbericht erstellt am: 05.11.2020, von MTs Seite 2von 5



Priifbericht: ARA-Nr. 1322-00, ARA Freienbach-Héfe

Rohwasser Mikroverunreinigungen
* Amisulprid

* Carbamazepin

' Citalopram

* Clarithromycin

" Diclofenac

* ‘Hydrochlorothiazid

* Metoprolot
-* Venlafaxin

" Benzotriazol
11 Candesarian

? Irbesartan
1 4- und 5-Methylbenzotriazol
 Diuron

~* Mecoprop

:Vorkléirung Mikroverunreinigungen
* Amisulprid
' Carbamazepin
1 Citalopram
- Clarithromycin

* Diclofenac

" Hydrochlorothiazid

' Metoprolol

* Venlafaxin

* Benzotriazol

" Candesartan

" Irbesartan
" 4- und 5-Methylbenzotriazol
? Diuron

* Mecoprop

Nachkldrung Mikroverunreinigungen
* Amisulprid
“* Carbamazepin

* Citalopram
-1 Clarithromycin

' Diclofenac

' Hydrochlorothiazid
- Metoprolol

* Venlafaxin

" Benzotriazo!
' Candesartan

! Irbesartan

* 4- und 5-Methylbenzotriazol
" Diuron
; ' Mecoprop

' Bromid

Prifbericht erstellt am: 05.11.2020, von MTs

Einheit
ug/
Hght
ug/
ug/
ught
g/l
Hgh
pg/l
pgit
ugh
pgA
ugh
ugh

ugh

Einheit
ugh
gl
pah
Hgh
ught
ught
Hghl
ygft
ugh
pgfl
ugh
uall
ugh
ught

Einheit
ught
ugh
ugh
Hgft
pgft
Hgh
hght
ugn
ug/t
pofl
gl
Hght
ugh
pgil
Hgfl

~ 13.-15.10.20

. 13.-15.10.20

13.-16.10.20
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n.n
0.08
0.13
0.32
2.1
0.81
0.28
0.22
4.76
0.76
0.33
2.15
0.1
0.17

n.n
0.12
0.13
0.41
2.05
0.80
0.28
0.22
4.7
0.80
0.34
2.03
0.11
0.16

n.n

0.10

0.1

0.25
1.37
0.63
0.21
0.21
3.33
0.66
0.28
1.36
0.10
0.13
40.9

11.-13.8.20
n.n
0.20
0.12
0.23
2.10
0.84
0.21
0.19
6.47
0.90
0.36
2.10
0.1
0.09

11.-13.8.20

n.n
0.20
0.11
0.23
211
0.87
0.24
0.20
6.42
0.98
0.37
2.03
0.12
0.08

11.-13.8.20

nn
0.22
0.11
0.17
11
0.72
0.20
0.20
4.38
0.94
0.29
1.32
0.06

nn

81.6

31.-02.6.20
0.06
0.25
0.18
0.38
2.90
1.21
0.44
0.37
8.13
112
0.53
2.64
nn

0.12

31.-02.6.20
0.06

0.26
0.14
0.31
2.78
1.22
0.44
0.38
8.35 ’
1.23
0.37
2.70
an,

0.16

31.-02.6.20

n.n
0.25
0.14
0.34
1.40
1.04
0.34
0.36
5.61
1.08
0.31
1.68
0.07
0.08
23.6

08.-11.2.20
0.06
0.10
0.13
0.58
2.31
0.98
0.24
0.17
8.37
0.78
0.39
2.57
n.n

0.05

09.-11.2.20
0.05

0.14
0.13
0.54
2.39
0.98
0.26
0.18
8.14
0.75
0.40
245
n.n

0.08

09.-11.2.20

n.n
0.14
0.12
0.49
1.81
0.90
0.23
0.17
5.84
0.79
0.36
173

n.n

34.6

22.-24.10.19
0.07
0.14
0.11
0.53
2.10
112
0.2
0.48
6.01
0.80
0.39
3.00
0.10
0.07

| 22.-24.10.19

0.06
0.17
0.10
0.45
2,02
1.09
0.28
0.22
573
0.94
0.41
297
0.11
0.07

22.-24.10.18

n.n
0.18
0.09
0.36
1.44
0.88
0.24
0.21
5.07
0.89
0.31
1.65
0.05

n.n

110.8



Priifbericht: ARA-Nr. 1322-00, ARA Freienbach-Hofe

Filter Mikroverunreinigungen
* Amisulprid
' Carbamazepin

* Citalopram
. * Clarithromycin

* Diclofenac

* Hydrochlorothiazid

' Metoprolol

* Venlafaxin

* Benzotriazol

! Candesartan

* Irbesartan

* 4- und 5-Methylbenzotriazol
" Diuron

* Mecoprop
" Bromid

' Bromat

, Betriebsdaten ARA: Allgemeine Angaben

Abwassermenge in 24h (ARA Abfluss)
Maximale Abwassemmenge (mind. 10 Min.)
;Minimale Abwassermenge {mind. 10 Min.)
'Momentane Abwassermenge

Niederschlag wahrend der 24h-Probenahme

Niederschlag wéhrend der Einzelprobenahme

Schlammentwasserung

. Letzte Schiammentwésserung

. Zentratmenge

Zugabestelle Zentrat

Biologische Reinigungsstufe
- Absetzvolumen (Belebischlamm)

I Trockensubstanz
Gitthriickstand

' Schlammvolumen-index

Falimittel Gesamte ARA

Falimittel-Zugabestelle

' Gesamte Fallmittel-Zugabemenge

- Gesamte Fallmittel-Dosis (g Metall/m3 Abwasser)

- Gesamtes Mol-Verhéltnis (Metall/Phosphor)

. Reinigungseffekt (ber gesamte ARA
' Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

: Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSBs) +ATH

. Gesamtphosphor

Prifbericht erstellt am: 05.11.2020, von MTs

Einheit
pght
ugh
ugfl
pall
kgl
ughl
uah
ug/l
Hgll
paft
ug/
pg/t
yall
ugh
ugh
ugh

Einheit

m3/24h
s
s
s
mm/24h

Einheit

Datum
m3
Ort

Einheit
mift
g T8/
% von TS
miig TS

Einheit
Ort
i24h

g/m?

Einheit
%
%
%

13.-15.10.20 = 11.-13.8.20
nn nn
0.10 0.23
0.10 0.1
0.25 0.13
1.22 , 0.92
0.60 0.72
020 0.20
0.21 ‘ 0.20
3.23 4.28
0.66 , 0.92
0.28 ‘ 0.29
1.06 1.12
010 006
0.11 i 0.03
40.0 82.7
n.n n.n
. 14151020 12/13.8.20
10076 8438
190 ' 152
69 45
109 ~ 116
0 0
Nein Nein
14./15.10.20 = 12./13.8.20
14402020 12.08.2020
124 41
VKB VKB
14./15.10.20 = 12./13.8.20
223 315
2.1 2.3
a7 : 40
104 139
14151020 = 12./13.8.20
; VF,SF.NF ‘ VF,SF NF
632 ‘; 615
11.73 ~' 13.63
1.44 | 1.45
Zuldssig 14151020  12./13.8.20
285 97 ; 97
200 100 ; 99
280 99 99
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31.-02.6.20
0.05

0.25
0.15
0.30
1.15
1.02
0.33
0.37
5.80

0.28
1.47
0.07
0.08
23.9

01./02.6.20

7149
127
40
114

Nein

01./02.6.20

29.05.2020
104
VKB

01./02.6.20
303

2.3
33
134

01./02.6.20
VF,SF,NF
600
15.69
1.36

01./02.6.20
98
100
99

09.-11.2.20
0.04

0.14
0.12
0.48
1.67
0.88
0.22
0.16
5.63
0.76
0.34
1.51
n.n
0.04
33.0

10./11.2.20

10°628
202
62
310

Nein

10./11.2.20
10.02.2020
83
VKB

10./11.2.20
253

2.5
31
101

10./11.2.20
VF SF,NF
633
11.14
1.43

10./11.2.20
95
99
99

22.-24.10.19
0.05

0.19
0.08
0.35
1.19
0.98
0.25
0.22
4.89
0.91
0.37
1.46
0.06
0.04
119.5

| 23./24.10.19

8'491
151
45
109

0
Nein

23./24.10.19
23.10.2019

123
VKB

23./24,10.19
250

2.2
33
113

| 23.24.10.19

VF,SF,NF
619
13.63
1.51

- 23.24,10.19

96
100
99



Priifbericht: ARA-Nr. 1322-00, ARA Freienbach-Héfe

Tagesfrachten Einheit ’ . 147151020 © 12/13.820 = 01./02.6.20 10./11.2.20 . 23./24.10.19
CSB (Rohwasser) kg O2/24h 3'506 , 3173 3'646 3'911 : 3'269
CSB (Abfl. Vorklarbecken) kg Oz/24h ' 1673 1679 1794 ; 2'381 1'545
BSBs +ATH (Rohwasser) kg Oz/24h ; 2171 : 1654 : 1637 : 1902 : 1715
BSBs +ATH (Abfl. Vorklarbecken) kg 02/24h ‘ 758 726 ; 736 1105 730
Gesamtstickstoff (Rohwasser) ' kg N/24h : 339 340 358 376 324
Gesamtstickstoff (Abfl. Vorkidrbecken) kg N/24h . 370 339 ; 295 400 340
Gesamtphosphor {Rohwasser) kg P/24h ! 45.3 43.9 45.8 457 425
Gesamtphosphor (Abfl. Vorklarbecken) kg P/24h | 27.2 30.4 ~ 30.0 : 34.0 26.3

| Verwendete Abkurzungen: ' Parameter durch AWEL-Labor bestimmt

Abflussqualitat: k.B.= keine Bewertung
Messwerte: leer = nicht gemessen .

n.n.= nicht nachweisbar Labaﬂdu'aﬁxelm lsqﬂfc 17025, sTsozo: N . SCHWEIZERISCHEF‘? PRUFSTELLENDIENST
Berechnungen: nb.=nichtberechnet Do hinuis i aamarersar ot covsion s R e Z2ERA
Parameter: ATH = Allylthioharnstoff K sk s s st o SWISS TESTING SERVICE

(Nitrifikationshemmer) )
VF: Vorféllung 7 o
SF: Simultanfallung | Der Sektionsleiter: *(( b’bmuh {r(ajg\ Der Laborleiter:

, \ i

I NF: Nachfallung
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