Kanton Ziirich
Baudirektion

Amt fiir Abfall, Wasser,
Energie und Luft

Abteilung

Gewdsserschutz
Sektion Abwasser-
reinigungsanlagen

Hardturmstrasse 105

8090 Zirich

Tel-Nr.: 043 259 91 40
Fax-Nr.: 043 259 91 41

KLARSCHLAMMUNTERSUCHUNGEN

Klarschlamm-Routine

Abwasserverband Hofe
Frau Karin Thum
Seeweg 6

8807 Freienbach

Abwasserreinigungsanlage:

Freienbach-Hofe

ARA-Nr.

1322-00

Probe vom 22.08.2022

Analytiker/innen:

TR, Gr, OS, Aufschluss; JSr
Elementaranalysen: JdSr
Datum der Probenahme: 22.08.2022| 07.02.2022| 25.10.2021| 17.05.2021! 02.11.2020] 22.06.2020
Probenahme durch: ARA ARA ARA ARA ARA ARA
Art des Schlammes: NKSS NKSS NKSS NKSS NKSS NKSS
Belastungsklasse 1 1 2 2 2 2
Schadstoffindex (SI) 0.793 0.868 0.900 0.971 1.110 1.021
Trockenr{ickstand TR % vom NG 2.6 2.4 2.1 2.5 2.3 2.4
Glihriickstand GR % vom TR 40.7 40.3 39.8 455 41.2 431
Organische Substanz 0S8 % vom TR 59.3 59.7 60.2 54.6 58.9 56.9
Aluminium Al glkg TR 10.6 6.7 6.1 11.8 11.4 14.1
Calcium ' Ca g/kg TR 47.4 46.5 40.8 48.3 48.9 434
Eisen Fe gfkg TR 87.9 97.3 88.4 82.9 98.7 88.4
Kalium K g/kg TR 41 5.6 5.0 7.2 53 5.3
Magnesium Mg gkg TR 4.7 4.5 4.4 7.0 4.6 5.2
Gesamtphosphor = g/kg TR 26.1 31.8 27.4 26.3 32.3 29.2
Schwermetalle mg/kg TR Zielwerte
Cadmium Cd 5 0.11 0.35 0.68 0.62 1.61 0.70
Quecksilber Hg 0.29 0.35 0.20 0.27 0.31 0.44
Molybdén Mo 20 5.7 5.9 7.0 4.5 7.3 6.0
Kobalt Co 60 15.0 8.0 10.6 7.8 215 12.3
Nickel Ni 80 17.4 17.5 17.3 22.5 19.0 19.8
Blei Pb 500 233 19.6 21.8 245 235 32.0
Chrom Cr 500 26.2 33.6 25.3 32.3 31.0 31.7
Kupfer Cu 600 259 288 294 270 316 321
Zink Zn 2000 678 731 765 693 851 816
Silber Ag 2.7 3.2 3.7 3.1 48 2.1
Verteiler: Abkiirzungen:
ARA-Betreiber / Inhaber NKSS: Nassschlamm stabilisiert (Faulraum)
Mitteilung intern an: NG: Nassgewicht
AWEL / GS / Sektion ARA Messwerte:
<BG: Werte unter der Bestimmungsgrenze
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Prifbericht erstellt am: 15.09.2022, von Jelena Srejic
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